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JELMAGYARÁZAT/NOTES:

STATIKUS TERVEZŐ/ STRUCTURAL ENGINEER:

HARANGOZÓ ZOLTÁN

legende plan

1. all dimensions have to be checked on construction site by the mc in his own responsibility.
2. doors: all door dimensions for masonry / concrete work are bases sizes. all door dimensions in metallic element walls,
    dry walls, metallic constructions and façades are finished dimensions.
3. all constructive impacts of the contractors / subcontractors, structure engineer, mechanical engineer, electrical
    engineer have to be verified by the mc, in the architects drawing they are only indicated in a general way
4. L 60x60x3 mm stainless steel edge protection should be built in for every exposed wall edges (  E  =+2,15 or   E magas = full height)
    during the laying of the bricks
5. above every hols in 20 cm SILKA walls over 400 mm should be built in special YTONG beams calculated by the statics engineer
 6. the dilatation lines in 20 cm SILKA walls signed with letter "D" calculated by statics engineer
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tetőszigetelés ill. rétegterveket lásd UNISIG részlettervein
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METSZET  3 - 4 - 5
SECTION 3 - 4 - 5

 floors/padlók

1. floor stamping / basement floor/pinceszinti sajtoló padlója
-concrete, 30 cm-epoxi 4-7mm/beton 30 cm-önterülő padló kiegyenlítő 4-7mm epoxy

1.1  parking / basementfloor/pinceszinti parkoló
-concrete, 30 cm/30 cm beton

1.2 stock / basement floor/pinceszinti raktár
-concrete, 30 cm -2-components floor paint, /30 cm beton - 2 komponesű beton festék

1.3 locker / basement floor/pinceszinti  öltözők
-concrete, 30cm-tiling, 2cm/beton, 30 cm, önterülő simítóréteg,  kerámia burkolat

2. production floor / ground floor/földszint és emelet
-concrete, 35cm-epoxi 4-7mm/35 cm beton, önterülő simító réteg, 4-7 mm epoxy.

2. 1 reception, corridor basement /recepció és a pince szinti folyosó
-concrete, 35cm-tiling, 2cm/beton, önterülő simító réteg, 2 cm kerámia.

4. floor technical rooms / roof-/tetőszinti gépészeti helyiségek
metallic static construction-profile steel sheet, 11cm-concrete slab 16cm-2-components floor
paint/statikailag méretzett acél trapézlemez 11 cm, vasbeton födém 16 cm, 2 komponensű beton
festék

3. production floor / production floor/emelti gyártó csarnok
-concrete, 35cm-epoxi 4-7mm/35 cm beton, önterülő simító réteg, 4-7 mm epoxy

f0. facades underground with / without exterior protection
/a holokzatok föld alatti szakaszai külső védelem nélküliek
-xps-foam, 10cm/10 cm extrudált polistyrol hab
-not visibles parts under terrain, protection with doerken sheet, 2cm/ a földel takart felületeken 2 cm Dörken lemez védelem
-visible parts with armed, water-resistant and painted plasterwork,2cm/a látható felületeken 2 cm vtg., fagyálló vakolatréteg festve.

f1. façades office building :/irodaépület hpomlokzata földszinttől a tetőig groundfloor to 2nd floor:
(description from in- to outside)-secondary structure built of metallic pillars-fully glazed façades, from floor to ceiling
-with window openings-horizontal fronts of the concrete slabs: horizontal steel cassette = vapour barrier-rockwool insulation, 12cm
-airtight layer
-underconstruction -airing space, 5cm
 -double glazed aluminium windows with insulated frames sunprotection:
> inside aluminium lamella store> outside fix blinds made with steel grids

f2. façades production part:
- secondary structure built of metallic pillars- 
horizontal steel cassettes = vapour barrier- 
rockwool insulation, 12cm
- airtight layer
- underconstruction - airing space, 5cm- outside protecting sheet, alucobond or similar
- fix blinds, made with metallic grids on the  west, south, north and east side.

f3. façades glazing-structural glazing on the north-, south, east and  westside

f4. façades bus
-secondary structure built of metallic pillars-horizontal steel cassettes = vapour barrier-rockwool insulation, 12cm
-airtight layer
-underconstruction -airing space, 5cm-outside protecting sheet, alucobond or similar

- roofs

- façades/homlokzatok

gw. façades under terrain(ground-water protection)
-drain water tubes in pe on concrete bankett-waterproof layer barraprene or similar 1.00m higher than
 the basement-floor (-4.30)
-protection waterproof layer with doerken sheet or similar

- stairs/lépcsők

st. stairs
-static: steelconstruction -steps office area with granite-covering antislippery covering
- viesable surfaced reinforced conrete construction in production area
-steps office area -balustrades in production area grids
-balustrades in office area glazed
-handrail in production and office areas inox, diam.42mm
-steps: height 17 cm / depth 28 cm and 120cm  large
-exeption stairs to technical room on roof  for maintenance

special remarks /megjegyzések:

f1 .  i rodaépület  homlokzata   :
a földszinttől a 2 emeletig:
(bentről kifelé haladva)-másodlagos tartószerkezetre, acél pillérekre, szerkesztett teli üvegezett (padlótól a mennyezetig) függönyfal.
-általában ablakokkal,-a vízszintes vasbeton gerendák előtt, az alábbi felépítésű vízszintes helyzetű acél-szendvics panelekkel:
-1 rtg.párazáró fólia
-12 cm rockwool hőszigetelés
-1 rtg.párazáró fólia
-5 cm légréteg
-tükör-üveg felület
A hőszigetelő üvegezésű ablakok hőhídmentes, szigetetelt alumínium szárny és tokszerkezetűek.
Napelleni védelem: belül alumínium lamella redőny, kívül fix beépítésű árnyékoló lamellák acél áttört rácsozattal.

f2. az  üzemi  rész  homlokzata :
-másodlagos tartószerkezetre, acél pillérekre, szerkesztett alábbi felépítésű függönyfal vízszintes helyzetű acél-szendvics panelekkel: .
-1 rtg.párazáró fólia
-12 cm rockwool hőszigetelés
-1 rtg.párazáró fólia
-5 cm légréteg
-a külső védőréteg alucobond vagy hasonló ral színkártya szerint 9006  színben.
-előtte fix beépítésű árnyékoló lamellák, áttört acél rácsozattal, a déli, északi és keleti homlokzatokon.

f3. homlokzat üvegezése-strukturált üvegfelület készül az északi,
a déli, a keleti és a nyugati homlokzatokon

f4. közmű folyosó felépítmény homlokzata
-másodlagos tartószerkezetre, acé pillérekre, szerkesztett alábbi felépítésű függönyfal vízszintes helyzetű acél-szendvics panelekkel:
-1 rtg.párazáró fólia
-12 cm rockwool hőszigetelés
-1 rtg.párazáró fólia
-5 cm légréteg
-a külső védőréteg eloxált alumínium vagy hasonló ral színkártya szerint 9006 színben.

a föld szint je  a lat t i  homlokzat i  rész
(talajvíz védelem)
-alpozásisíkra épített beton vályúba fektetett, geotextíliába tkert drain csövezés
-barraprene vízszigetelő rendszer (vagy hasonló) a -3,30m-ig felvezetve.
-2cm dörken lemez (vagy hasonló) borítás.

lépcsőszerkezetek:
-anyaga: acélszerkezet gránit lap borítással, az irodai területeken.
-az üzemi szárnyban vasbeton szerkezetek látszóbeton felületekkel.
-üzemi szányban a korlát mellvéd anyaga fém
-irodai szányban a korlát mellvéd anyaga üveg.
-korlát fogódzó mindét szárnyban rozsdamentes acél d=42 mm
-lépcsőfok fellépés magassága: 17.5 cm, belépés 28 cm, karszélesség 120 cm.

 4 .1  Trapéz lemez, vasbeton te tőszerkezeten  +11,86, +8 ,05 , C -D -1,8 tengelyek ment i  zö ldtetők    Gyártmány  
  roof layers over production: (description from out- to inside)
      
8 ültetőközeg  8 cm vtg.      
  -covering with extensive greenery, -emergency water overflows  8 cm      
7 1 rtg. Typar SF40 elválasztó szűrőréteg  TYPAR SF40  
  1 layer of Typar SF40 protection-filtering sheet felt  TYPAR SF40  
6 20mm dombormagasságú  perforált műanyag drénlemez   2 cm vtg. HamnapISo-drain 20 P   
  20mm convex embossing  perforated plastic drain sheet  2 cm vtg. HamnapISo-drain 20 P   
5 1 rtg. 200 g/m2 felülettömegű geotextília        
  1 layer of geotextil sheet 200 g/m2        
4 Csapadék elleni szigetelés készítése
  1 rtg. 1,5mm, 1,8 mm vtg. PVC vízszigetelés forró levegős hegesztéssel fektetve, mechanikusan rögzítve Multiplan, Bauder, Alkorplan 
  1 layer of rainwater isolation PVC sheet 1,5-1,8 mm fixed by mechanical system, vulcanised with hot air the covering sheets.      
3 Pontralejtés kialakítása 2 rtg. kőzetgyapot hőszigetelés között elhelyezett ékbevágott polisztirolhab lemezzel                                 0-15 cm vtg. Nikecell, Austrotherm   
  Creating sloping to 1 point with wedging form polistyrol foam-sheets between the 2  rock wool isolations 0-15 cm vtg. Nikecell, Austrotherm   
2 Lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés készítése  két rétegben 80+80mm vtg.  160 mm vtg. Knauf Insulation   
  Step-load bearing rock wool heat-isolations made  From 2x80 mm layers  160 mm vtg. Knauf Insulation   
1 1 rtg. párafékező 0,4 mm vtg.  FDT PE fólia, butylszalaggal összeragasztva   0,4 mm vtg. Rhenofol FDT    
  1 layer of 04 mm thick  FDT PE foil stuck with butyl bounds to each other.  0,4 mm vtg.  Rhenofol FDT       
0 Trapézlemez-vasbeton födém                                                                                             változó vtg: 85mm-160 mmHoesch, Lindab, Ruukki   
  Steel-trapeze+reinforced concrete slab  85mm-160 mm       
         
 4 .2 +15 ,49  sz int  t rapézlemezes tető  +15 ,49  level
  steel -t rapeze+ re inforced concrete  s lab
     Gyártmány  
8 Osztályozott kavics leterhelés  6 cm vtg.      
  Calibrated pebble loading layer  6 cm vtg.     
7 1 rtg. Typar SF40 elválasztó szűrőréteg   TYPAR SF40  
  1 layer of Typar SF40 protection-filtering sheet felt       
6 20mm dombormagasságú Hamnap 20 P perforált műanyag drénlemez   2 cm vtg. HamnapISo-drain 20 P   
  20mm convex embossing  perforated plastic drain sheet  2 cm vtg.    
5 1 rtg. 200 g/m2 felülettömegű geotextília        
  1 layer of geotextil sheet 200 g/m2        
4 Csapadék elleni szigetelés készítése
  1 rtg. 1,5mm, 1,8 mm vtg. PVC vízszigetelés forró levegős hegesztéssel fektetve, mechanikusan rögzítve  Multiplan, Bauder, Alkorplan 
  1 layer of rainwater isolation PVC sheet 1,5-1,8 mm fixed by mechanical system, vulcanised with hot air the covering sheets.      
3 Pontralejtés kialakítása 2 rtg. kőzetgyapot hőszigetelés között elhelyezett ékbevágott polisztirolhab lemezzel                                 változó vtg. Nikecell, Austrotherm   
  Creating sloping to 1 point, with wedging form polistyrol foam-sheets between the 2  rock wool isolations 0-15 cm vtg.    
2 Lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés készítése  két rétegben 80+80mm vtg.  160 mm vtg. Knauf Insulation   
  Step-load bearing rock wool heat-isolations made  From 2x80 mm layers  160 mm vtg.    
1 1 rtg. párafékező 0,4 mm vtg.  FDT PE fólia, butylszalaggal összeragasztva   0,4 mm vtg. Rhenofol FDT    
  
5 .  Trapéz lemez-vasbeton födém
steel-t rapeze+ re inforced concrete  s lab    
 1 layer of 0,4 mm thick  FDT PE foil stuck with butyl bounds to each other.   0,4 mm vtg. Rhenofol FDT  Hoesch, Lindab, Ruukki     

d8
dupla kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
3.7m2

d9
sekcionált kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
acryl üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
21m2

f0. járdaszint alatti, külső védelemmel ellátott és anélküli homlokzatok:
- 30 cm vastag vízzáró vasbeton fal
-10cm vtg. expandált polystirol hab
-  2cm vtg. dörken lemez borítással a földdel takart felületeken.
-  2cm ctg. vízálló festett vakolattal a látszó felületeken.

d7
dupla kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
4.2m2

kapuk

d6
kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
2.1m2

d5
kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
2.1m2

d4
dupla kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
5.0m2

d3
sekcionált kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
acryl üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
10.4 m2

d2
dupla kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
dupla üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
5.4m2

d1
sekcionált kapu
hőszigetelt aluminium profilú,
acryl üvegezésű, porfestett felületű,
a ral színkártya szerinti 9006 színben
14m2
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